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      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019                          

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, na następujące zadanie: Budowa budynku gminnego 

żłobka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji 

kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma 

zbiornikami podziemnymi poj. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii 

zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami 

postojowymi, wiaty śmietnikowej, kategoria obiektu: IX. 

 

 Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęły pytania. W związku z tym, 

zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz                                 

z odpowiedzią. 

 

W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest następujących załączników do 

dokumentacji: 

- projekt przyłącza wodociągowego 

Odpowiedź: Projekt przyłącza wodociągowego jest zawarty w punkcie 6.1.3 załączonego do 

postępowania opisu do projektu branżowego instalacji sanitarnych, w załączonych 

rysunkach:  P1 oraz S4 oraz w przedmiarze robót- dział 3.1. 

- projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Odpowiedź: Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej jest zawarty w punkcie 6.1.4. 

załączonego do postępowania opisu do projektu branżowego instalacji sanitarnych,                                 

w załączonych rysunkach: P1 oraz S5 oraz w przedmiarze robót- dział 3.2. 

 

 

 



- projekt przyłącza kanalizacji deszczowej 

Odpowiedź: Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej jest zawarty w punkcie 6.1.5. 

załączonego do postępowania opisu do projektu branżowego instalacji sanitarnych,                                

w załączonych rysunkach: P1, S7 oraz S8 oraz w przedmiarze robót- dział 3.3. 

- warunków przyłączeniowych do instalacji wody z uwzględnieniem wydajności wody na cele 

p.poż dla projektowanego obiektu 

Odpowiedź: Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan- w załączeniu. Projekt 

rozbudowy sieci (odrębne opracowanie) uwzględnia zapotrzebowanie projektowanego 

obiektu na wodę, w tym również do wewnętrznego gaszenia pożaru. 

- brak projektu instalacji hydrantu zewnętrznego 

Odpowiedź: Projekt instalacji hydrantowej zewnętrznej wraz z hydrantem zewnętrznym jest 

objęty odrębnym opracowaniem i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

Informacja ta jest zawarta w załączonym do postępowania opisie do projektu 

zagospodarowania terenu- punkt 2.7.1. punktor 2 oraz punkt 2.13.  

- projektu zjazdu z drogi gminnej 

Odpowiedź: Projekt zjazdu z drogi gminnej jest zawarty w punkcie 3 załączonego do 

postępowania opisu do projektu branży drogowej, w załączonych rysunkach: P1, D1 oraz D2 

oraz w przedmiarze robót- dział od 2.1. do 2.5. 

 

Wszystkie w/w punkty znajdują się w przedmiarze robót. Przedmiar robót jest 

uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić podstawy do obliczenia ceny za 

wykonanie zamówienia. 
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